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            2    LASTTRENNSCHALTER MOELLER IS-100/3

SCHALTSCHRANK    RITTAL   AE 1045.500    FARB-Nr.: RAL 7035

            1    LASTTRENNSCHALTER MOELLER IS-100/4

            3    KLEMMEN 35mmý

            4    KLEMMEN 35mmý BU

            5    PE-SCHIENE CU 130x10x3mm

            6    PE-KLEMMEN 35 GE/GN

            7    VERSCHRAUBUNGEN  M32

            8    SAMMELSCHIENENHALTER SH1 WEIDMšLLER

                 VERDRAHTUNGS UND BEFESTIGUNGSMATERIAL

POSITION BAUTEIL / TYP
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Handumgehung 20kVA

Art.-Nr.: HU20kVA-3/1-WG

7 

Anlage

8 

3
Blatt.-Nr.:

Ort

USV / UPS

NETZEINSPEISUNG

MAIN POWER SUPPLY

-X1 1..4

Q1

-X1 5..8

-X1 9..10

Q3

BEDIENERFšHRUNG / OPERATOR GUIDANCE

Q2

-X1 11..12

LASTABGANG

LOAD OUTLET

1. UNTERBRECHUNGSFREIES UMSCHALTEN DER USV-ANLAGE

   VOM NORMALBETRIEB AUF HAND-BYPASS-BETRIEB

1.1 USV-ANLAGE

    INTERN ELEKTR.-BYPASS

1.2 Q2

1.3 Q3

1.4 USV ANLAGE

1.5 Q1

2. UNTERBRECHUNGSFREIES UMSCHALTEN DER USV-ANLAGE

   VOM HAND-BYPASS-BETRIEB IN DEN NORMALBETRIEB

2.1 Q1

2.2 Q3

2.3 USV-ANLAGE

    INTERN ELEKTR.-BYPASS

2.4 Q2

2.5 USV-ANLAGE INTERN

    VON ELEKTR.-BYPASSBETRIEB

    IN NORMALBETRIEB

ACHTUNG !

EINSCHALTEN

EINSCHALTEN

AUSSCHALTEN

AUSSCHALTEN

AUSSCHALTEN

EINSCHALTEN

EINSCHALTEN

EINSCHALTEN

AUSSCHALTEN

EINSCHALTEN

1. CHANGE OVER FROM UPS TO MANUAL BYPASS

1.1 UPS UNIT

    INTERN ELEKTR.-BYPASS

1.2 Q2

1.3 Q3

1.4 UPS UNIT

1.5 Q1

2. CHANGE OVER FROM MANUAL BYPASS TO UPS

2.1 Q1

2.2 Q3

2.3 UPS UNIT

    INTERN ELEKTR.-BYPASS

2.4 Q2

2.5 UPS UNIT INTERN

    FROM ELEKTR.-BYPASS

    RETURN TO STANDARD

ATTENTION !

ON

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

ON


	Seitenbaum
	(empty)
	1
	2
	3


	Seitenliste
	/1
	/2
	/3

	Bauteilbaum
	(empty)
	(empty)
	-Q1
	(empty)
	;

	-Q2
	(empty)
	;

	-Q3
	(empty)
	;

	-X1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1..4
	5..8
	9..10
	11..12

	1
	(empty)

	2
	(empty)

	3
	(empty)

	4
	(empty)

	5
	(empty)

	6
	(empty)

	7
	(empty)

	8
	(empty)




	Bauteilliste
	-Q1
	-Q1:;
	-Q2
	-Q2:;
	-Q3
	-Q3:;
	-X1:1
	-X1:2
	-X1:3
	-X1:4
	-X1:5
	-X1:6
	-X1:7
	-X1:8
	-X1:9
	-X1:10
	-X1:11
	-X1:12
	-X1:1..4
	-X1:5..8
	-X1:9..10
	-X1:11..12
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	7
	8


